
Монтаж датчика наружной температуры

Входящий в комплект датчик наружной 
температуры AF предназначен для 
поверхностного монтажа на наружной стене 
здания.

1 / 2
H

(m
in

 2
m

)

H
1 / 2

Y
Y

1 / 2
H

(m
in

 2
m

)

H

С

Ю

В З
СВ СЗ

ЮВ ЮЗ

Можно Нельзя


